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Температурний графік роботи теплової мережі  ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС погоджено з Дніпровською міською радою.

Тиск теплоносія згідно до гідравлічного режиму теплової мережі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС становить від  4  до  6 МПа .


